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南医大资〔2018〕3号 
 

 

各学院、部门、直属单位、附属医院： 

为保证学校实验室气瓶的安全使用，保护师生生命和财产安

全，根据《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年中华人民

共和国主席令第 4号）、《特种设备安全监察条例》（2009年国

务院令第 549号）、《危险化学品安全管理条例》（2011年国务

院令第 591号）和《气瓶安全监察规定》（2003年国家质检总局

第 46号令）等有关规定，结合学校具体情况特制定本规定。现印

发给你们，请遵照执行。 

 

                      南京医科大学资产和产业管理处 

 2018年 11月 15 日 
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第一章 总则 

     第一条  为保证学校实验室气瓶的安全使用，保护师生生

命和财产安全，根据《中华人民共和国特种设备安全法》（2013

年中华人民共和国主席令第 4号）、《特种设备安全监察条例》

（2009年国务院令第 549号）、《危险化学品安全管理条例》

（2011年国务院令第 591号）和《气瓶安全监察规定》（2003

年国家质检总局第 46号令）等有关规定，结合学校具体情况特制

定本规定。 

     第二条  本规定适用于实验室正常环境温度（-40℃～

60℃）下使用的，公称工作压力大于或等于 0.2MPa（表压）且压

力与容积的乘积大于或等于 1.0MPa·L的盛装气体、液化气体和

标准沸点等于或低于 60℃的液体的气瓶（不含仅在灭火时承受压

力，储存时不承受压力的灭火用气瓶）。按其临界温度可划分为

三类： 

（一）临界温度小于-10℃的为永久气体； 

（二）临界温度大于或等于-10℃，且小于或等于 70℃的为

高压液化气体； 
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（三）临界温度大于 70℃的为低压液化气体。  

     第三条 各单位领导对气瓶的安全保管和使用负责，应定

期检查气瓶的安全管理情况，及对气瓶使用人员和管理人员进行

安全技术教育。实验室安全管理员对气瓶进行日常管理，掌握气

瓶的使用情况、使用安全知识及应急处置措施。 

     第四条  凡需使用气瓶的单位或个人，须制定安全操作

规程、事故防范措施和应急预案。 

     第五条  获得审批同意后，各单位或个人必须到具有国

家质检总局颁发的制造许可证书的企业租用或购买气瓶，到具有

省级质监部门颁发的《气瓶充装许可证》的单位充装气体。 

     第六条  本规定范围内的所有实验室气瓶都须执行国家

定期检验制度。 

（一）检验周期： 

1、盛装腐蚀性气体的气瓶每二年检验一次； 

2、盛装一般气体的气瓶每三年检验一次； 

3、盛装惰性气体的气瓶每五年检验一次。 

（二）在使用过程中，发现气瓶有腐蚀、损伤或怀疑其可靠

性时，应提前进行检验。 

（三）库存或停用时间超过检验周期的气瓶，启用前应进行

检验。 

（四）不得租用或购买未经检验或检验不合格的气瓶。 



 —4— 
 

第七条 在使用实验室气瓶前应作如下检查，以免不合格气

瓶流入学校： 

（一）外观颜色、字样和色环是否符合国家 GB7144《气瓶颜

色标记》的规定，与厂家提供的单证内容是否相符，各部件是否

完整无损。 

（二）检查气瓶肩部的钢印： 

1、气瓶生产日期是否在使用期限内； 

2、气瓶检验钢印及标记是否在检验允许的使用期限内。 

（三）充装好的气瓶是否具有产品合格证和明显的警示标

志。 

（四）按规定方法检测是否漏气。 

第八条  学校相关部门对各单位实验室气瓶的安全使用

和管理情况随时进行检查，对存在的问题提出整改意见，各单位

须及时纠正，避免发生危险。  

第二章  储存和搬运 

     第九条  储存气瓶的实验室必须遵守如下规定： 

（一）气瓶实验室应专用，并有专人负责管理，其设置应满

足《建筑设计防火规范》的有关规定。 

（二）实验室内不得有敞开式的地沟、暗道，严禁明火（含

电火花），远离其他热源。具备防爆的照明、通风设施，保持干

燥，避免阳光直射和雨水浸淋。 
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（三）盛装易发生聚合反应或分解反应气体的气瓶，必须根

据气体的性质控制实验室内的温度。 

（四）空瓶与实瓶应分开放置，并有明显的区分标志。不同

气瓶里的气体相互接触后能引起燃烧、爆炸或产生有毒物质的应

分室存放和使用，并在附近配备防毒用具和灭火器材。 

（五）气瓶必须在期限内使用完毕或送检。 

（六）实验室内气瓶除符合上述规定外，还必须做到： 

1、放置整齐，戴好瓶帽，用钢瓶架和其他防止倾倒的固定

装置，不得横放； 

2、不与易燃、易爆、有毒等危险化学品混存，并避开各种

放射源； 

3、有气体泄漏的气瓶不进入实验室； 

4、存放数量以不影响工作为准，尽量少存； 

5、不宜在实验室内存放的气瓶，移入专用库房。 

    第十条 气瓶的搬运（一般指实验室与实验室之间的移动）

应遵守以下规定： 

（一）气瓶搬运前，操作人员必须了解瓶内气体的名称﹑性

质和搬运注意事项，并备齐相应的工具和防护用品； 

（二）检查所搬气瓶各部件标牌是否完好，关紧阀门，确保

没有泄漏； 
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（三）装上防震垫圈，旋紧安全帽，用特制的担架或气瓶专

用小推车搬运，严禁使用叉车、翻斗车或铲车搬运。不得与化学

品混装混运；  

（四）装卸气瓶时应轻装轻卸，禁止采用抛、滑、摔、滚、

碰等方式，以免因野蛮操作引发事故； 

（五）装车后应采用适当的办法固定，避免途中滚动、碰撞； 

（六）禁止手执气瓶开关阀搬运。  

第三章  使用和处置 

     第十一条 实验室气瓶的使用应遵守以下规定： 

（一）使用前须进行安全状况检查，对所盛装的气体进行确

认，不符合安全技术要求的严禁入库和使用； 

（二）使用时须加装与之相适应的减压器，严格按照操作规

程（如说明书、注意事项等）正确使用气瓶； 

（三）不得对气瓶体进行电焊引弧，不得进行焊接修理，挖

补等工作，不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记； 

（四）不得使用已报废或超过使用期限的气瓶； 

（五）防止曝晒，严禁敲击、碰撞； 

（六）气瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力或重量，永

久性气体气瓶剩余压力应不小于 0.05Mpa（表压）；液化气体气

瓶应留有不少于 0.5%～1.0%规定充装量的剩余气体； 

（七）可燃性气体以及可能造成回流的使用场合，必须配置

防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀、缓冲罐等。 
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（八）使用气瓶者须经过岗前培训。学生操作时应有指导教

师在场，严格按照操作规程进行。指导教师有责任把可能发生的

危险和应急措施告知学生。 

     第十二条 购买的气瓶需要报废的，必须交由具有专业资

质的机构进行处置，不得私自处置。 

第四章  附则 

     第十三条  实验室气瓶发生事故时，事故单位必须按照防

范措施、应急预案、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理

规定》等有关规定处置并及时上报，并协助进行事故调查，做到

“事故原因不清楚的不放过，当事人未受教育的不放过，未制定

防范措施的不放过”。 

     第十四条  对违反本规定的单位或人员，学校相关职能部

门有权予以没收物品或通报批评等处罚，并视情节轻重给予相应

的行政处分和经济处罚。对违反本办法有关规定、存在重大安全

隐患或造成重大安全事故的，学校将给予相应处罚，构成犯罪的

移交司法机关依法追究刑事责任。 

     第十五条  本规定自发布之日起施行。若与上级主管部门

的文件规定不一致或有抵触的，以上级文件为准。 

     第十六条  本规定由资产和产业管理处、保卫处负责解释

和修订。 
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南京医科大学校长办公室                     2018年 11月 15日印发 
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